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Rzut węzła ciepłowniczego budynku 5 klatkowego.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu
337-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 45

os. Kopernika i os. Słoneczne, 37-500 Jarosław,

PRZEBUDOWA WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH budynków wielorodzinnych

 „WLM KOPERNIKA” w JAROSŁAWIU.

10. 2021

- instalacja AKPiA

- instalacja grzewcza  - powrót.

LEGENDA:

- instalacja grzewcza  - zasilanie.

Zestawienie urządzeń i armatury wg. " Zestawienie wyposażenia węzłów ciepłowniczych"

Rzut pomieszczenia węzła.
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